Castilla-La Mancha

Fecha Destinatario

Cuenca a 25 de septiembre de 2018 SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL
AYUNTAMIENTO

Nuestra Referencia 16630 MOTA DEL CUERVO

VYA CUENCA

Asunto:

| EIMOTA DEL CUERVO
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Como complemento a los analisis que se realizan dentro del Programa de
Vigilancia Sanitaria de aguas de consumo humano, se adjunta copia del informe
de ensayo del agua correspondiente a la toma de muestra del dia 17 de
septiembre de 2018, realizada en la red de abastecimiento, con motivo del

desarrollo del Programa de analisis especiales de Plaguicidas.

La muestra ha sido calificada como APTA de acuerdo con la legislacion
vigente (Real Decreto 140/2003, de 7 de febrero).

Lo que le comunico para su conocimiento y efectos oportunos.

El Jefe d(; ','p'e;rvxcuo de Salud Publica y Consumo
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Consejeria de Sanidad [Z‘ ’5% (’10

Direccion Provincial
C/. Las Torres, 43
16071 CUENCA www.castillalamancha.es
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Consejeria de Sanidad
Direc.Prov. Cuenca. Lab.Salud Publica
C/ De las Torres, 61

Castilla-La Mancha 16071 - Cuenca

Informe de ensayo de Aguas

LSCU/2018/001950/00

DATOS DE MUESTRA

Fecha de Registro: 18/09/2018

Fecha Inicio Anélisis: 18/09/2018

Fecha de Termino Anélisis: 20/09/2018 N° Hoja de toma de muestra de aguas: AGG.03 - 17/09/2018 - ID: 1
Tipo de muestra: AGUA CONSUMO N° H Toma Muestra Aguas: AGG-03-17/09/2018
Area Salud: MANCHA-CENTRO,LA Fecha toma de muestra: 17/09/2018
:Autonomfa: CASTILLA-LA MANCHA Provincia: CUENCA

Ndamero de precinto: 68308 Municipio: MOTA DEL CUERVO

Localidad: MOTA DEL CUERVO Nicleo: MOTA DEL CUERVO

Tipo de cliente: oficial Distrito: PEDRONERAS, LAS

Zona Salud: MOTA DEL CUERVO Establecimiento: Ayuntamiento de Mota del Cuervo
Punto de muestreo: En la red (Agua Fra) Programa: Vigilancia aguas consumo humano
Tipo de analisis: Anilisis especial plaguicidas Origen del agua: Subterraneo

Causa de analisis: Vigilancia Sanitaria Programada Cloro "in situ": 0,35

Remitente: SS.PP. CUENCA

Este informe s6lo afecta a los objetos sometidos al ensayo y no debers reproducirse parcialmente sin la aprobacién por escrito del Laboratorio de ensayo. .
Informe completo: Toda la informaci6n sobre el ensayo se encuentra a disposicién del cliente en el Laboratorio. Pégl na 1de5
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Consejeria de Sanidad
Direc.Prov. Cuenca. Lab.Salud Puablica
C/ De las Torres, 61

Castilla-La Mancha 16071 - Cuenca

LSCU/2018/001950/00

PARAMETROS RESULTADO METODO

Aldrin (ug/L) <LC SPME-GC-MS/MS
Atrazina (pg/L) <LC SPME-GC-MS/MS
Carbaril (ug/L) <LC SPME-GC-MS/MS
Cianazina (pg/L) <LC SPME-GC-MS/MS
Alaclor (pg/L) <LC SPME-GC-MS/MS
Clordane Cis  (ug/L) <LC SPME-GC-MS/MS
Clordane Trans (ug/L) <LC SPME-GC-MS/MS
Clordane Oxi- (ug/L) <LC SPME-GC-MS/MS
Clortalonil (ug/L) <IiC SPME-GC-MS/MS
DDD-pp +DDT-op” (ug/L) <LC SPME-GC-MS/MS
DDE,pp- (ug/L) <LC SPME-GC-MS/MS
DDT,pp (ug/L) <LC SPME-GC-MS/MS
Dicofol Suma (ug/L) <LC SPME-GC-MS/MS
Dieldrin  (ug/L) _ <LC SPME-GC-MS/MS
Endosulfan alfa (ug/L) <LC SPME-GC-MS/MS
Endosulfan beta (ug/L) <LC SPME-GC-MS/MS
Endosulfan sulfato  (ug/L) <LC SPME-GC-MS/MS
Endrin (ng/L) <LC SPME-GC-MS/MS
HCB (ug/L) <LC SPME-GC-MS/MS
HCH Alfa (ug/L) <LC SPME-GC-MS/MS
HCH Beta (ug/L) <LC SPME-GC-MS/MS
HCH Gamma (Lindano) (ug/L) <LC SPME-GC-MS/MS
Heptacloro (ug/L) <LC SPME-GC-MS/MS
Heptacloro-endo-ep6xido (ug/L) - <LC SPME-GC-MS/MS
Heptacloro-exo-ep6xido  (ug/L) <LC SPME-GC-MS/MS
Carbofenotién (ug/L) <LC SPME-GC-MS/MS
Cianofenfos (ug/L) <LC SPME-GC-MS/MS
Clorpirifos (ng/L) <LC SPME-GC-MS/MS
Clorpirifos- metil (ug/L) <LC SPME-GC-MS/MS
Cumafos (ug/L) <LC SPME-GC-MS/MS
Diazinon (pg/L) <LC SPME-GC-MS/MS
Disulfoton (ug/L) <LC SPME-GC-MS/MS
Etion (ug/L) <LC SPME-GC-MS/MS
Fenitrotion (ug/L) <LC SPME-GC-MS/MS
Fention (pg/L) <LC SPME-GC-MS/MS
Fosalon (ug/L) <LC SPME-GC-MS/MS

Este informe s6lo afecta a los objetos sometidos al ensayo y no deber4 reproducirse iall sin la aprobacién por escrito del Laboratorio de ensayo. P4 gina 2de5

Informe completo: Toda la informacién sobre el ensayo se encuentra a disposicién del cliente en el Laboratorio.
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Consejeria de Sanidad
Direc.Prov. Cuenca. Lab.Salud Publica
C/ De las Torres, 61

Castilla-La Mancha 16071 - Cuenca

LSCU/2018/001950/00
Malation (ug/L) <LC SPME-GC-MS/MS
Metidation (ug/L) <LC SPME-GC-MS/MS
Pirazofos (ug/L) <LC SPME-GC-MS/MS
Pirimifos- metil (ug/L) <LC SPME-GC-MS/MS
Tetraclorvinfos (ug/L) <LC SPME-GC-MS/MS
Triazofos (ug/L) <LC SPME-GC-MS/MS
Pendimetalin (ug/L) <LC SPME-GC-MS/MS
Prometrin (pg/L) <LC SPME-GC-MS/MS
Simazina (pg/L) <LC SPME-GC-MS/MS
Terbutilazina (ug/L) <LC SPME-GC-MS/MS
Terbutrin (ug/L) <LC SPME-GC-MS/MS
Triadimefon (ug/L) <LC SPME-GC-MS/MS
Este informe s6lo afecta a los objetos sometidos al ensayo y no deberé reproducirse parcialmente sin la aprobacién por escrito del Laboratorio de ensayo. Pﬁgina 3des

Informe completo: Toda la informacién sobre el ensayo se encuentra a disposicién del cliente en el Laboratorio.



Consejeria de Sanidad
Direc.Prov. Cuenca. Lab.Salud Pablica
C/ De las Torres, 61

Castilla-La Mancha 16071 - Cuenca

LSCU/2018/001950/00
Parémetros FQ NMV LD LC tU(%) CCa CCB PNT
Aldrin (ug/L) 0,06 0,0075 PNTeFQ/LSCU/055
Atrazina (ug/L) 04 0,05 PNTeFQ/LSCU/055
Carbaril (ug/L) 0.4 0,05 PNTeRQ/LSCU/055
Cianazina (ug/L) 0,2 0,025 PNTeFQ/LSCU/055
Alaclor (ug/L) 0,2 0,025 PNTeFQ/LSCU/055
Clordane Cis (ug/L) 0,2 0,025 PNTeFQ/LSCU/055
Clordane Trans (pg/L) 0,2 0,025 PNTeFQ/LSCU/055
Clordane Oxi- (ug/L) 0,2 0,025 PNTeFQ/LSCU/0S55
Clortalonil (ug/L) 0,4 0,05 PNTeFQ/LSCU/055
DDD-pp’+DDT-0p” (ug/L) 0,2 0,025 PNTeFQ/LSCU/055
DDE,pp- (ug/L) 0,2 0,025 PNTeFQ/LSCU/055
DDT,pp (ug) 0,2 0,025 PNTeFQ/LSCU/055
Dicofol Suma (ug/L) 0,2 0,025 PNTeFQ/LSCU/055
Dieldrin  (ug/L) 0,06 0,0075 PNTeFQ/LSCU/055
Endosulfan alfa (ug/L) 0,2 0,025 PNTeFQ/LSCU/055
Endosulfan beta (ug/L) 0,2 0,025 PNTeFQ/LSCU/055
Endosulfan sulfato  (ug/L) 0,2 0,025 PNTeFQ/LSCU/055
Endrin (ug/L) 0,2 0,025 PNTeFQ/LSCU/055
HCB (ugn) 0,2 0,025 PNTeFQ/LSCU/055
HCH Alfa (ug/L) 0,2 0,025 PNTeFQ/LSCU/055
HCH Beta (pg/L) 0,2 0,025 PNTeFQ/LSCU/055
HCH Gamma (Lindano) (ug/L) 0,2 0,025 PNTeFQ/LSCU/055
Heptacloro (pg/L) 0,06 0,0075 PNTeFQ/LSCU/055
Heptacloro-endo-ep6xido (ug/L) 0,06 0,0075 PNTeFQ/LSCU/055
Heptacloro-exo-epéxido  (ug/L) 0,06 0,0075 PNTeFQ/LSCU/055
Carbofenotién (ug/L) 0,4 0,05 PNTeFQ/LSCU/055
Cianofenfos (ug/L) 0,2 0,025 PNTeFQ/LSCU/055
Clorpirifos (ug/L) 0,2 0,025 PNTeFQ/LSCU/055
Clorpirifos- metil (ug/L) 0,2 0,025 PNTeFQ/LSCU/055
Cumafos (ugL) 0,4 0,05 PNTeFQ/LSCU/055
Diazinon (ugL) 0,2 0,025 PNTeFQ/LSCU/055
Disulfoton (ug/L) 0,4 0,05 PNTeFQ/LSCU/055
Etion (ug/L) 0,2 0,025 PNTeFQ/LSCU/055
Fenitrotion (ug/L) 0,4 0,05 PNTeFQ/LSCU/055
Fention (ugL) 0,4 0,05 PNTeFQ/LSCU/055
Fosalon (ug/L) 0,2 0,025 PNTeFQ/LSCU/055
Malation (ug/L) 0,4 0,05 PNTeFQ/LSCU/055
Metidation (ug/L) 0,4 0,05 PNTeFQ/LSCU/055
Pirazofos (ug/L) 0,2 0,025 PNTeFQ/LSCU/055
Este informe s6lo afecta a los objetos sometidos al ensayo y no deber4 reproduci ial sin la aprobacion por escrito del Laboratorio de ensayo. Pégina 4de5

Informe completo: Toda Ia informacién sobre el ensayo se encuentra a disposicién dcl cliente en el Laboratorio.
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Consejeria de Sanidad

Direc.Prov. Cuenca. Lab.Salud Publica

C/ De las Torres, 61

Castilla-La Mancha 16071 - Cuenca

LSCU/2018/001950/00

Pirimifos- metil (ug/L) 0,2 0,025 PNTeFQ/LSCU/055
Tetraclorvinfos (ug/L) 0,2 0,025 PNTeFQ/LSCU/055
Triazofos (ug/L) 0,2 0,025 PNTeFQ/LSCU/055
Pendimetalin (pg/L) 0,2 0,025 PNTeFQ/LSCU/055
Prometrin (ug/L) 0.4 0,05 PNTeFQ/LSCU/055
Simazina (ug/L) 0,4 0,05 PNTeFQ/LSCU/055
Terbutilazina (pg/L) 0,2 0,025 PNTeFQ/LSCU/055
Terbutrin (ug/L) 0,4 0,05 PNTeFQ/LSCU/055
Triadimefon (ug/L) 0,2 0,025 PNTeFQ/LSCU/055

NMV: Nivel Mdximo Validado

LD: Limite de Deteccién

LC: Limite de Cuantificacién

CCa: Limite de decisién

CCb: Capacidad de deteccién

U: Incertidumbre

Vmin: Valor mfnimo recuento

Vmax: Valor méximo recuento

OBSERVACIONES
Cuenca, 20 de septiembre de 2.018
Jefe de Laboratorio Analista FQ

Carmen Cafias Alcocer Eva Chust Alvarez

Este informe s6lo afecta a los objetos sometidos al ensayo y no deberé reproducirse parcial

sin la aprob

i6n por escrito del Laboratorio de ensayo.

Informe completo: Toda la informacién sobre el ensayo se encuentra a disposicién del cliente en el Laboratorio.
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Castilla-La Mancha

INFORME SOBRE LA CALIDAD DEL AGUA DE CONSUMO

DATOS DE MUESTRA

N¢de registro: LSCU/2018/001950/00
¥echa de Registro: 18/09/2018

Fecha Inicio Anilisis: 18/09/2018
Fecha de Termino Analisis: 20/09/2018
Tipo de muestra: AGUA CONSUMO
Area Salud: MANCHA-CENTRO.LA
Autonomia: CASTILLA-LA MANCHA
Nimero de precinto: 68308

Localidad: MOTA DEL CUERVO
I'ipo de cliente: oficial

Zona Salud: MOTA DEL CUERVO
Punto de muestreo: Iin lared (Agua I'ria)

Tipo de analisis: Analisis especial plaguicidas
Causa de analisis: Vigilancia Sanitaria Programada
Remitente: SS.PP. CUENCA

N° H Toma Muestra Aguas: AGG-03-17/09/2018
Fecha toma de muestra: 17/09/2018

Provincia: CUENCA

Municipio: MOTA DEL CUERVO

Nicleo: MOTA DEL CUERVO

Distrito: PEDRONERAS, LAS

Establecimiento: Ayuntamiento de Mota del Cuervo
Programa: Vigilancia aguas consumo humano
Origen del agua: Subterranco

Cloro "in situ': 0,35

RESULTADOS: (Se recogen en el informe de ENSAYO que se adjunta)

DICTAMEN:
AGUA APTA PARA EL CONSUMO

OBSERVACIONES:

RECOMENDACIONES:

Consejeria de Sanidad
Direccién Provincial

Cl. Las Torres, 43
16071 CUENCA
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